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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł na 

przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd systemu sygnalizacji pożaru, inwentaryzacja istniejącego systemu 

sygnalizacji oraz modernizacja systemu gaszenia w serwerowni w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.36.2026 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie nr 1: 

Podkłady budowlane: Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi rzutami poziomymi obiektów w formie 

elektronicznej (pliki .dwg lub .pdf)? Pytanie jest kluczowe w kontekście realizacji Grupy 3, która wymaga 

opracowania planów graficznych rozmieszczenia elementów. Udostępnienie podkładów pozwoli na precyzyjne 

naniesienie punktów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że jesteśmy w posiadaniu rysunków/rzutów w formacie pdf. 

 

Pytanie nr 2: 

Dokumentacja istniejąca: Czy dla systemów SAP (POLON) oraz systemu gaszenia w serwerowni (POLON IGNIS 

1520) dostępna jest archiwalna dokumentacja projektowa lub powykonawcza, którą Zamawiający może 

udostępnić Wykonawcy w celu usprawnienia prac inwentaryzacyjnych? Brak tej dokumentacji to szukanie niemal 

„po omacku” elementów które powinny zostać zinwentaryzowane. Czy istnieje Instrukcja Bezpieczeństwa 

Pożarowego i czy jest aktualna? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dodaje w załączeniu skan dokumentacji. 

 

Pytanie nr 3: 

Dostępność pomieszczeń: Czy z uwagi na funkcjonowanie Szpitala, Zamawiający przewiduje możliwość 

prowadzenia prac (np. testów głośnych sygnalizatorów lub inwentaryzacji w strefach pacjentów) w godzinach 

popołudniowych lub w dni wolne, aby zminimalizować uciążliwość dla personelu i pacjentów? Czy są wymagane 

niezbędne certyfikaty, oświadczenia, badania, zaświadczenia dla oddelegowanych pracowników np. Orzeczenie 

lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza prace w godzinach popołudniowych, czy też w dni wolne. Są to kwestie do 

wcześniejszego omówienia i przedstawienia na poszczególnych oddziałach. Specyfika obiektu jest wyjątkowa 

dlatego też  użycie testowe sygnalizatorów optyczno -akustycznych jest też do zastanowienia. Jeżeli chodzi o 

kwestię badań dla pracowników: muszą posiadać aktualne swoje badania lekarskie na zajmowanym stanowisku 

(do wglądu), następnie będzie szkolenie w komórce bhp szpitala (na co zwracać uwagę). 

 

 

 



Pytanie nr 4 dot. Grupa 1 i 2 (Konserwacja i przeglądy): 

Części zamienne: Czy w ramach zryczałtowanej ceny za przegląd i konserwację (Grupa 1 i 2) Wykonawca 

powinien uwzględnić również koszt drobnych materiałów eksploatacyjnych, takich jak uszczelki, zawleczki czy 

szybki ochronne, o których mowa w opisie zadania? Nie wiemy w jakim „wieku” są gaśnice czy węże hydrantowe 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, proszę o uwzględnienie kosztu drobnych materiałów eksploatacyjnych. 

 

Pytanie nr 5, dot. Grupa 1 i 2 (Konserwacja i przeglądy): 

Oświetlenie awaryjne: Czy oświetlenie awaryjne (391 sztuk lamp) jest systemem autonomicznym (z własną 

baterią), czy opartym na systemie centralnej baterii? Dodatkowo czy jest możliwość wyłączenia napięcia na 

obiekcie lub jego części w celu sprawdzenia zadziałania zasilania awaryjnego tego oświetlenia i pomiaru (przez 1 

godzinę) poziomu jego świecenia? Z czym dodatkowym należy się liczyć przy wyłączaniu takich części obiektu, 

o których musimy wiedzieć? Pomiar natężenia zgodnie z polskimi normami należy wykonać w ciemności (bez 

udziału światła zewnętrznego) 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z baterią centralną. Zdaję sobie sprawę z trudności wykonania takiego badania (zgodnie z PN). Jest możliwość 

chwilowego wyłączenia (w częściach szpitala) zasilania w godzinach nocnych celem sprawdzenia poprawności 

działania. Nie będą to warunki idealne, gdyż będziemy mieć oświetlenie uliczne, parkingowe. 

 

Pytanie nr 6, dot. Grupa 4 (Modernizacja serwerowni): 

Parametry serwerowni: Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia oraz informacji o rodzaju obecnie 

zastosowanego środka gaśniczego w systemie IGNIS 1520. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej wyceny 

nowego czynnika gaśniczego, który nie może zubożać warstwy ozonowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Poniżej szkic pomieszczenia a w załączeniu zdjęcie środka gaśniczego. 

 
 

 

 

 



Pytanie nr 7: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w ww. sprawie. do dnia 31.07.2026 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego i przedłużył termin składania i otwarcia ofert do 

29.07.2026r. 

 

Pytanie nr 8, dot. Grupa 1: 

Proszę o potwierdzenie możliwości wykonania przeglądu z GRUPY 1 punkt 7 tj "Pomiarami natężenia oświetlenia 

lamp ewakuacyjnych i awaryjnych wykonywanymi bez udziału światła dziennego" co wiąże się z całkowitym 

zaciemnieniem lub wyłączenie pomiarów z GRUPY 1. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pomiar natężenia oświetlenia – Zamawiający zdaję sobie sprawę z trudności wykonania takiego badania (zgodnie 

z PN). Jest możliwość chwilowego wyłączenia (w częściach szpitala) zasilania w godzinach nocnych celem 

sprawdzenia poprawności działania. Nie będą to warunki idealne, gdyż będziemy mieć oświetlenie uliczne, 

parkingowe. 

 

Pytanie nr 9, dot. Grupa 3: 

Proszę również o przedłużenie terminu wykonania dla GRUPY 3 do 6 miesięcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuża termin realizacji wykonania dla Grupy 3 do 6 miesięcy.  

Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem  

i staje się integralną częścią Zapytania ofertowego. 


